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АКТ диагностики.}lЪ 03

Наименование АКБ: HAWKER PERFECT PLUS

Напряжение: 48ч Емкость: С5 775 Ah

Ns
БАнки

Напряжение на
выводах дкБ (ЭДС)

Внутреннее
сопротивлецие
mоm

ГIЛОТНОСТЬ

электролита
г/см3

Уровень
электролита

состояние
перемычек

1 1.87 0,98
Не забрать

ппобч Хорошее
2 2.0з 0,84 1.10 Ниже нормы Хорошее
J 1.99 0,90 1.10 Ниже нормы Хорошее
4 2.0l 0,65 1.10 Ниже нормы Хорошее
5 2.0 0,7з 1.10 Ниже нормы Хорошее
6 2.0 0,68 1.10 Ниже нормы Хорошее
,7

2.0 0,68 1. l0 Ниже нормы Хорошее
8 2.0 0,69 1.10 Ниже нормы Хорошее
9 2.0 0.68 1.10 Ниже нормы Хорошее
10 z,0 0,70 1.10 Ниже нормы Хорошее
1l 1.98 0,72 1.10 Ниже нормы Хорошее

12 2.0 0.б5
Не забрать

пробч
Хорошее

1з 2.0 0,64 1. l0 Ниже нормы Хорошее
14 2.0 0,68 t.10 Ниже нормы Хорошее
l5 2.0 0,68 1.10 Ниже нормы Хорошее
lб 2.0 0,6,7 1.10 Ниже нормы Хорошее
1,7 2,0 0,6,7 1.10 Ниже нормы Хорошее

18 1.94 0,74 1.10 Ниже нормы Хорошее

l9 2.0 0.65 1.10 Ниже нормы Хорошее
20 2.0 0.66 1.10 Ниже нормы Хорошее

2l 2.0 0,67 1.10 Ниже нормы Хорошее

22 2.0 0,64 1.10 Ниже нормы Хорошее

2з 2,0 0.68 1.10 Ниже нормы Хорошее

24 1.97 0,98 1.10 Ниже нормы Хорошее


